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Eidfjord Kommune 
 
Simadalsvegen 1 
5783 Eidfjord 
 
 
 Kokstad, 6. juli 2018 
  Vår ref.: 2337/POJ 
 Deres ref.:  
 
 
 

FORELEGGING AV TILTAK. 
 
Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkårene 
i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i 
forhold til de kommunale arealplaner. 
 
 
Fra konsesjonær (navn) 

   Hardanger Energi AS 
Postadresse 

 Postboks 33  5782 Kinsarvik 
Anleggenes beliggenhet (kommune)                                                     

 Eidfjord  
 
 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
 
Ny 22 kV-ledning Øvre Eidfjord �± Fossli er tenkt bygget delvis som luftledning og delvis jordkabel. Den 
nye ledningen vil i stor del bygges langs eksisterende ledning. 
Luftledningen bygges med portalmaster av kreosotimpregnerte stolper med traverser av stål og 
glassisolatorer. 
Den ny ledningen må etableres for å få ut kraften fra eksisterende og planlagte småkraftverk i Sysendalen. 
 
 
LUFTLEDNINGER 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Øvre Eidfjord 2,04 24 22 3 x Feral 185 
Til Byggeforbudsbelte  Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

«Kjettingplassen» 16 16 Vedlegg 1 Høst 2019 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Måbø 1,84 24 22 3 x Feral 185 
Til Byggeforbudsbelte  Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Høl 16 16 Vedlegg 1 Høst 2019 
 
Spennet fra Måbø og opp på fjellet (M21-M22) kan komme innenfor forskrift om merking av luftfartshinder. 
Luftfartstilsynet kan kreve at spennet skal merkes med flymarkører på liner og fargesetting av spennmaster. 
 
JORDKABLER 

Besøksadresse:  
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad  
 

Postadresse: 
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

Telefon: 55 11 60 40  
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no 
 

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097 

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA 
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Fra Kabellengde - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

«Kjettingplassen» 2,43 24 22 3 x 400 mm² Al 
Til Byggeforbudsbelte  Hogstgate - m Skisse. Aktes satt i drift - dato 

Måbø 3 3 Vedlegg 1 Høst 2019 
Fra Kabellengde - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Høl 1,64 24 22 3 x 400 mm² Al 
Til Byggeforbudsbelte  Hogstgate - m Skisse. Aktes satt i drift - dato 

Lisetvegen 3 3 Vedlegg 1 Høst 2009 
 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 
 
I følge gjeldende kommuneplan for Eidfjord Kommune vil den planlagte luftledningen hovedsakelig ligge i 
LNF-område.  

- I Øvre Eidfjord kommer ledningen så vidt innenfor reguleringsplan 1988002, Øvre Eidfjord, hvor 
linjen krysser over RV7.  

- Ledningen bygges også delvis innenfor byggeforbud langs Eiovassdraget, blant annet krysser den 
elven ved 2 steder. 

- Ledningen berører 2010001, Høel Hyttefelt med jordkabel. Traséen er planlagt sammen med utbygger 
og tilpasset utbyggingplanene og kulturminner for å minimere inngrepet. 

- Ledningen berører også så vidt 2013004, Solbakken med jordkabel langs RV7. 
 
       
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
 
22 kV-ledning mellom Øvre Eidfjord og Fossli må bygges for å kunne overføre kraft fra kraftverkene i 
Sysendalen. Dagens 22 kV-ledning har dessverre for liten kapasitet til å klare denne overføringen. 
Ledningen er tenkt bygget som en kombinasjon av luftledning og jordkabel, hvor det benyttes luftledning 
kun på de strekningene topografi og grunnforhold gjør at jordkabel vil bli uforholdsmessig vanskelig og 
kostbart.  
 
Det er under planlegging en større utbygging av hytter, hotell og heisanlegg i Sysendalen. Dette gjør at man 
ønsker å beholde eksisterende ledning for å få to-sidig forsyning til Sysendalen, noe som vil medføre 
vesentlig sikrere strømforsyning til området.   
 
 
ALTERNATIV. 
 
Systemløsningen er det ingen alternativer til. Man må bygge en ny 22 kV forbindelse for å kunne overføre 
kraft fra Sysendalen. I tillegg er det samfunnsøkonomisk riktig å beholde eksisterende 22 kV-ledning slik at 
man får to-sidig forsyning til området. 
 
Det har vært vurdert flere alternative løsninger for denne forbindelsen: 

- Ledning fra Sima, via Simadalen og over fjellet til Fossli. Traséen er vurdert av meteorolog, og man 
har forkastet dette alternativet på grunn av forventet store islaster. 

- På strekningen Øvre Eidfjord �± «Kjettingplassen» har det vært vurdert jordkabel, både på sør- og 
nordsiden av elven. Dette er blitt forkastet på grunn av Kulturminner, store ekstrakostnader og 
usikkerhet vedr. fremtidig utvidelse av veg. 

 
I tillegg er det vurdert noen varianter av traséer, men sammen med grunneiere, Statens Vegvesen og 
Kulturetaten i Fylkeskommunen har vi kommet frem til det forelagte alternativet. 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
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Hardanger Energi AS har i dag allmenn forsyning i området, og har rettigheter til å bygge og vedlikeholde 22 
kV ledninger i sitt område.  
For den nye ledningen må allikevel Hardanger Energi AS erverve rettigheter til grunn, og er i dialog med 
grunneierne om dette. Hardanger Energi AS vil forsøke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere 
angående bygging og drift av ledningen. Ny luftledning vil trenge ett rettighetsbelte på 16 meter, men 
jordkabel trenger et rettighetsbelte på 3 m. 
 
 
MILJØ OG AREALBRUK 
 
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse 
omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis Hardanger Energi finner det forskriftsmessige 
forhold i orden. 
Innenfor rettighetsbelte må Hardanger Energi ha rett til å rydde skog i den utstrekning dette er nødvendig for 
å få forskriftsmessig / forsvarlig klaring til ledningsanlegget. Det blir ikke bygget anleggsveger som følge av 
tiltakene. 
Planlagt luftledning er tenkt bygget med hengekjeder, noe som reduserer faren for fugledød ved 
�´�H�O�H�N�W�U�R�N�X�V�M�R�Q�´�� 
 
Kulturminner: 
Den planlagte ledningen ligger for en stor del innenfor «Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse 
(K424) Jernvinneanlegg, gravminne, ferdselsvegar, og det er mange kulturminner i området. Under 
planleggingen av traséen har vi derfor hatt en dialog med Arkeolog Tore Slinning hos Fylkeskonservatoren i 
Hordaland Fylkeskommune for at tiltaket ikke skal komme i konflikt med kulturminner. 
 
I «Naturbase» finner vi følgende registreringer i eller i nærheten av ledningstrasé: 
 
Friluftsområder: 
Den planlagte ledningen vil berøre 2 kartlagte friluftsområder: 

- FK00006703, Eiovassdraget, verdi Svært viktig. Det foregår fiske etter aure i dette vassdraget. 
Langs sørsiden av elven er en del av sti fra Vardberg (Øvre Eidfjord) og opp Måbødalen til 
Nordmannslepene over fjellet. Den planlagte luftledningen krysser dette vassdraget på 2 steder, 
begge steder nær eksisterende vegbru. 

- FK00006457, Sysendalen/Maurset Sør, verdi svært viktig. Utfartsområde som blir brukt hele året, 
spesielt av hytteeiere i området. Ny 22 kV-luftledning bygges ved siden av eksisterende 22 kV 
luftledning, og begrenser derfor inngrepet i området. 

 
Villrein:  
Det er leveområde for villrein i fjellområdene rundt Måbødalen og Sysendalen. Vi kan ikke tro at den 
planlagte ledningen vil ha noen innvirkning på villreinen, verken i anleggsperioden eller som ferdig anlegg. 
 
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
I området ledningen går gjennom er det registrert en del arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
Rødlistekategori i parantes. 

- Alm og Ask (Sårbar), Under landmålingsarbeidet kan vi gjøre mindre justeringer av trasé for å 
redusere hugging av disse trærne. 

- Legesteinfrø (Nær truet), Kystfrøstjerne (Sårbar) og Smånesle (Ikke rødlisteart). Siden nesten all 
transport vil foregå med helikopter vil risikoen for skade på disse artene være små. 

- Fjellhumle (Livskraftig) og Heipipelerke (Livskraftig). Vi kan ikke se at dette anlegget skal ha noen 
særlig innvirkning på disse artene.  
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Naturtyper 
Nær Tveit er det en lokalitet, BN00079936 Heimretveito vegkant, som er registrert som Lokalt viktig. Den 
er relativt artsrik med funn av en rødlisteart i lavere kategori. Planlagt jordkabel vil berøre denne lokaliteten 
i mindre grad, men i anleggsperioden er det en viss  
risiko for skade. 
 
Måbø Gard, BN00000904, er registrert som viktig naturbeitemark. Jordkabel vil etableres i randsonen av 
denne lokaliteten og risiko for skade på denne lokaliteten er liten.   
 
 
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Eidfjord Kommune Simadalsvegen 1  5783 Eidfjord 
Fylkesmannen i Hordaland 
Miljøvernavdelingen Postboks 7310 5020 Bergen 
Hordaland Fylkeskommune 
Kulturetaten Postboks 7900 5020 Bergen 
 
 
Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. vilkårene i  
områdekonsesjonen fastsatt av NVE. 
 
Arbeidet påtenkt/igangsatt høsten 2018 med ferdigstilling senest desember 2019. 
 

 
 Kokstad, den 4. juli 2018 

 
 
 

Per Ole Jøsok 
 
 

  
 
VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Oversiktskart,  
5. Tracekart,  
 
 
 
 





JØSOK PROSJEKT AS

Rettighetsbelte. Ny 22 kV-jordkabel

Normalt byggeforbud 3 m bredde, 1,5 m til hver side for senter kabel.



 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 Kokstad, 6. juli 2018  
 Vår ref, 2337/POJ 
 Deres ref,  
 
  
 
 
 
 
VEDR.: HARDANGER ENERGI AS, BYGGING AV NY 22 kV-LEDNING ØVRE EIDFJORD - FOSSLI 
 
HARDANGER ENERGI AS har planer om å bygge ny 22kV ledning fra Øvre Eidfjord til Fossli. 
Ledningen er tenkt bygget delvis som luftledning og delvis jordkabel. 
  
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Eidfjord Kommune.  
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:  
- Hardanger Energi AS sitt kontor i Kinsarvik  
- www.josok-prosjekt.no   
  
Luftledningen bygges med portalmaster av kreosotimpregnerte stolper med traverser av stål og 
glassisolatorer. 
Ledningen krever et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på inntil 16 m ved luftledning og 3 m ved 
jordkabel. 
  
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til:  
Per Ole Jøsok, e-post: perole.josok@josok-prosjekt.no, tlf.: 901 65 868 eller 55 11 60 45  
  
I forbindelse med planleggingsarbeidet vil vi foreta utstikking av ledningen i terrenget. Mastepunkt blir 
merket med peler med påskrift M (nr.).   
Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeidet skjer i henhold til: "Lov om eigedomsregistrering § 41 med 
tilhørende forskrift".  
  

  
  

Med hilsen  
  

  
Per Ole Jøsok  

�«�«�«�«�«�«��  
  
  

Rikard Jøsok  
  
VEDLEGG:   
Gjenpart med vedlegg sendes: Hardanger Energi AS ved Yngve Lægreid  

  

 

Besøksadresse:  
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad  
 

Postadresse: 
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no 
 

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097 

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA 

http://www.josok-prosjekt.no/
http://www.josok-prosjekt.no/
http://www.josok-prosjekt.no/
http://www.josok-prosjekt.no/


Hardanger Energi AS
22 kV-ledning Øvre Eidfjord - Fossli

Grunneierliste Jøsok Prosjekt AS
Sak 2337, 06.07.2018

GnrBnr Navn Andel Adresse Postadresse
8/1 Eidfjord Skyttarlag v/Heine Sæbø 1 / 1 Sæbøvegen 27 5784 ØVRE EIDFJORD
8/75 Solbakken Møyfrid 1 / 1 Blåhattflåten 2 5784 ØVRE EIDFJORD
8/3 Ragnar Sæbø 1 / 1 Hereidsvegen 17 5783 EIDFJORD

Jostein Matre Rosenlundveien 36 5146 FYLLINGSDALEN
Synnøve Cranner Varberg Prost Christies vei 23D 1362 HOSLE

9/3 Thomas Varberg 1 / 1 Varbergsvegen 17 5784 ØVRE EIDFJORD
Oddmund Hereid Sæbøvegen 35 5784 ØVRE EIDFJORD

8/69, 9/46, 23/9, 22/8 Statens Vegvesen Region Vest 0 / 0 Askedalen 4 6863 LEIKANGER
8/12, 8/13 Frode Tveito 1 / 1 Sæbøvegen 12 5784 ØVRE EIDFJORD
9/25 Reidar Kleivkås 1 / 1 5781 LOFTHUS
21/6 Hallvard Herland 1 / 1 Sæbøvegen 7 5784 ØVRE EIDFJORD
23/1 Olga Knag 1 / 1 Hetlevikåsen 309 5173 LODDEFJORD
22/1 Karl David Måbø Stakseng 1 / 1 5785 VØRINGSFOSS
22/2 Harald Myklatun 1 / 1 Hagavegen 36 5784 ØVRE EIDFJORD
20/1 Nils Garen 1 / 1 Høl 5785 VØRINGSFOSS
21/1 Bjørn Johan Stakseng 1 / 1 Stakseng 5785 VØRINGSFOSS
21/4 Gunnhild Knoff 1 / 2 Kongens Gate 40 1809 ASKIM
21/4 Anne Karin Knoff Kosmo 1 / 2 Kosmoveien 52 8215 VALNESFJORD

Øyvind Berg-Olsen Brønndalen 1A 5176 LODDEFJORD
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